Ergebnisse der Emissionsmessungen

Biomasse Heizkraftwerk Horn
32805 Horn - Bad Meinberg

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2022

Ergebnisse der
kontinuierlichen Emissionsmessungen

gemefsener verbindliche Grenzwerte Anzahl Messwerte
Schadstoff Jahresmittelwert [mg/m3] An—_———zahl Olcaschraiting
[mg/m3]
H If/?W 12040
Gesamtstaub 0,6 S
1
TMW
Organische H :/?W 11976
Kohlenstoffverb. 0 30
Ges. C organisch 3
TMW
100
Kohlenmonoxid 2 HMW 1569
co 50 2
TMW
60
11
Salzsdure 5 HMW =0
HCI 10 0
TMW
200
Schwefeldioxid 1 HMW ilsed
SO2 50 0
T™MW
200
H '3W 11869
Stickoxide 82
150 4
TMW
0,05
1
Quecksilber 0 HMW ATUS
Hg 0,03 5
TMW
. 15 11711
Ammoniak 3 HMW
NH3 10 5
TMW
4
11880
Fluorwasserstoff 03 HMW
HF !
- 0
TMW
Ergebnisse der
diskontinuierlichen Messungen
Schadstoff verbindliche Grenzwerte Messwert
Cd+Th 0,050 mg/m3 0,000 mg/m3
Sb-Sn 0,500 mg/m3 0,170 mg/m3
As, Bezopyren, Cd, Co, Cr 0,050 mg/m3 0,005 mg/m3
Dioxine, Furane 0,100 ng/m3 0,003 ng/m3

Alsfeld, den 21. April 2023

“Daniel Scholz (Immisss fisschutzbeauftfagter)

B+T Horn Energie GmbH
Ernst-Diegel-StraRe 4
36304 Alsfeld




